
fi - ld,rn rtr. l)..1
'ittti.to,trt, RO UA)' ul: ' 

.10'2Jd 207161
tx: .10 216 207)62

E- nn i l.: o ll i c c @) c a rd t' o I ogfu . n
nn,n.cdrdioliiit.m

STANTIN TUDOR

REFERAT DE NECESITATE
t...?.7.,. 9.7.....'. /tr,fo

In vederea amenajarii compartimentului Sterilizare de la etajul 2, corp C
sunt necesare achizitionarea urmatoarelor servicii ;

-l:,xpertiza planseu incinta steri I izare
-Alimentarea cu energie electrica, putere instalata 150kw,cablu 5 fire, 3

faze-tlnul+ 1 impamantare tablou comanda conform instiintarii primite

Atasam notificarile primate de la firma care executa lucrarea.
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INTERN.ATIONAL
RAFI GROUP

Catre,

lntitutur de Bori cardiovascurare Timisoara, str. Ghe. Adam nr. 13A

In atentia Domnului Manager Dr. Constantin Luca

Notificare

Prin prezenta facem o revenire la solicitarea facuta anterior prin care solicitam sa ni seprezinte planul de rezistenta sau o expertiza tehnica a structurii de rezistenta al incaperii unde vineamenajata noua steriliza re.

Am luat in nenumarate randuri legatura cu serviciulTehnic, si am solicitat acestedocumente' Ne-au fost date unele documente, dar care nu au nici o legatura cu structura derezistenta a corpului c. Alte documente nu am primit, pentru ca ceide aici nu au.
Aceste documente sunt obligatorii sa existe in posesia oricarul beneficiar al unei constructii.
Licitatia este finalizata, contractul semnat, noi dorim sa incepem lucrarile de amenajare siinstalare a echipamentelor, dar firma de constructii nu poate demara lucrarile fara avizul derezistenta al planseului.

Termenul de finalizare a proiectului, amenajare spatiu si instalare echipamente, este3o't0'2020' orice interziere de incepere a lucrarilor d".mer..;.r" pune in pericol incadrarea intermenul Iimita.

Aveti maijos rista echipamenteror si greutatea acestora,

RAFI
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Denumire
Steri

St"r;li
sterilizatorcffi

tVl.t

Greutate (l(e)

2,300
400

400

260
1,000

Total : 4,360

Va rugam respectuos sa ne ajutati cu solutionarea rapida a obtinerii avizului de rezistenta aplanseului din corpul C.

Va multumim.

Data : 1,7.07.2020
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RAFI Str. Foisorufut nr. S, bloc FeC, r.!ra I, apErtEnEnt S,

Sector 3, BucureFti Cod O3lt7S, ROMANT{

Tel: O2 1.322.71.2 1; 021.S2 O.S 6. 59 F axt O2tjJ2Z.7 t.2s
e.maI: hfo @raft.ro http://www.nfiro

Catre,

INTERN,ATIONAL
RAFI GROUP

lntitutul de Bori cardiovascurare Timisoara, str, Ghe, Adam nr. 13r

lnstiintare

ln vederea realizarii noii statiei de sterilizare centrard* din corpur c, va trebui rearizataracordarea spatiului de sterilizare la reteaua de curent electric, precum si realizarea tabloului decomanda in vederea alimentarii cu energie electrica a echipamenteror ce vor vor urma a fi instarate.

executiaPjl;'fi:*' 
spitalul va trebui sa contracteze o firma specializata pentru a reariza proiectur si

Detaliitehnice:

r Puterea instarata a echipamenteror ce vor fi montate este de 15okw.. Cablutrebuiesa aiba 5fire:3faze+ L nul+ 1impamantare.. Taboul de comanda trebuie sa contina :1- o siguranta automata trifazata de 120 A + un contactor trifazat de 1204;2' o siguranta automata trifazata de 25A + un cotactor trifazat de 25A;3- O siguranta automata trifazata de 20A + un cotactor trifazat de 20A;4' O siguranta automata trifazata de 164 + un contactor trifazat de 164;5- 10 sigurante automateaipolare de 164;
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