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CAIET DE SARCINI

DENUMIREA LUCRARTI:
Sisterne climatizare 12 buc la Clinica rde Recuperare

Cardiovasculara in IBCVT'
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1. Generalitati:

Executarea lucrarilor se va face cu respectarea ordinullui nr. 914 din 26 iulie
2006(actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le
indeplineas,ca us spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare('actualizat pana la data rJe 22 septembrie 2006), precum si a orclinului nr.
109612016 rlin 30 septembrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului sanatatii nr.91412006, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare cle
functionare.

Prezentulcaiet de sarcini se refera la instalarea cle catre o llirma autorizata a 12 buc
instalatii de cliimatizare la clinica de recuperare cardiovasculara din timisc)ara ce
apartine IBCVl'.

2. Descrierea Lucrarii

Aria in care se vor realiza lucrarile este formata din saloanele, respectiv incaperile
sectiei clinice de recuperare cardiovasculara din timisoara.

Nerespectarea intocmai a cerintelor prescrise in fisele tehnice ale echipamentelor,
atrage dupa sine riscul imposibilitatii utilizarii acestor echipamente si implicit
imposibilitaltea receptionarii lucrarii.

Societate a contractanta este singura raspunz:rtr)are cu <I<ltarea muncitorilor cu
echipamente de protectia muncii precum si de instruirea acestora din punct cle ve:<Iere al
SSM.

Trebuie respectate reglementarile referitoare la protectia muncii, la prevenirea si
stingerea incediilor si la protectia mediului, acestea trebuic respectate ;re tot parcursul
desfasurariii lucrarilor ;
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3. Materiale

Realizarr:a lucrarilor se va efectua conform planificarii realizate inainte de
incepere:r acestora;
Pentru realizarea lucrarilor se vor folosi materiale omologate corespunzatoare.
Firrrra executanta va trebui sa furnizeze toate materialek:, sculele si utilajele
necesare lucrarii.
Toate m:rterialele utilizate trebuie sa fie insotite de docurnente, respectiv
certilicate de calitate si conformitate.

4. Cantitatii ale lucrarii

Firma prestatoare va intocmi deviz de lucrari dupa ce un reprezentant(inginer
construcllor, instalator, frifotehnist)va inspecta zona de Iucru impreuna cu un
reprezentant din partea IBCVT si va inainta o propunere financiara catre
IBC\/T.

Se vor monta 12 buc clime cu urmatoarele caracteristici de functionare

- Suprafatta de montare - perete
- Recomarndat pt incaperi 24 mp-29mp
- Ca;racitate 12000 btu
- Capacitate racier 12000 btu
- Capacitate incalzire 12000 btu
- Temperatura minima de operare racier l5 grade CelsiuLs
- Temperatura maxima de operare racier 50 grade Celsius
- Temperatura minima de operare incalzire -15 grade Celsius
- Temperatura maxima de operare incalzire 24 grade Celsius
- Tip filtru, antipraf si filtru Cold Catalist
- Tip compressor - inverter
- Numar trepte ventilator 3
- Kit instalare inclus
- Tensiunre alimentare 220 v

Functii- racire, incalzire, ventilatie, dezumificare
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Firrma ofertanta va procura si monta toate cele 12 instalaLtii de climatizare
Lucrarile se vor desfasura in interiorul clinicii de recuperare cardiovasculara
Timisoara, strada CD Loga 49, clinica suport COVID

5. Termen cle executie

- Tenmenul de executie a lucrarii va fi de maxim 5 zile lucratoare, termen care
curge <Ie la emiterea ordinului dle incepere a lucrarilor.

6. Termt:n dle garantie

- Garantia este de24luni de la dzrta semnarii procesului verbal de recepltie.

7. Conditii de receptie

Re,ceptia finala a lucrarilor se va face numai dupa instalarea tuturor
echripamentelor si terminarea tuturor lucrarilor. La finalul lucrarilor se va
l'erificil aspectul estetic si functional al acestora
I'rocesul verbal de verificare intocmit cu ocazia receptiei trebuie sa contina
data rerceptiei precum si numele si functia celui care a predat lucrarea.
Valoarea estimata a lucrarii estr: de 30000 lei tva inclus.
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Denumire contract:

Sisteme de climatizare

Data limita depunere oferti:
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Descriere contract:

Contractulde furnizare se deruleaza pe perioada 12.11 -30.11.2021, pentru produsele specificate in re
feferatul de necesitate nr.8208/27.10.2021 si caietul de sarcini aferent , anexat referatului. Contractul
de furnizare prvede achizitia a 12 instalatii de climatizare, instalarea si punerea in functiune a acestora,
la Clinica de recuperare cardiovasculara Timisoara, CLINICA SUPORT COVID.

Contractul de furnizare se deruleaza pe perioada 12.11 -30J1.2021, pentru produsele specificate in re
feferatul de necesitat e nr.8208/27.10.2021 si caietul de sarcini aferent , anexat referatului. Contractul
de furnizare prvede achizitia a 12 instalatii de climatizare, instalarea si punerea in functiune a acestora
la Clinica de recuperare cardiovasculara Timisoara, CLINICA SUPORT COVID:

Conditii de participare:
, Conform refeferatului de necesitate nr. 8208/27j02021si caietul de sarcini aferent

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

lnformatii suplimentare:

Clarificari si alte informatii se pot primi la sediul autoritatii contractnte, TeI.0256 207355,0256207356,i

nt. 108, ing. Achiroae Alin, ing. Voichescu llie, ec. Stefan Vasile, email: office@cardiologie.ro, sau Fax. 02

56207362
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