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Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de

specialitate pentru servicii de mentenanta pSI respective SSM
COD CPV 50413200-5 Servicii de reparare gi de intrefinere a echipamentului de stingere

a incendiilor
Contractul se va incheia pentru perioada 01.05.2025 - 3L12.2025 cu posibilitatea prelungirii prin
act aditional pentru o perioada de cel mult 4 luni carendaristice.

Pret estimativ: 7500 leilan.

Sursa de finantare: .......SERVICII MEDICALE.

Director fi nanciar contabil
Ec. Damian Georgeta Sanda
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CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la sistemele de detectie,
semnalizare, alarmare incendiu conform normelor in vigoare(Ordin nr.14612013) - 5 buc.

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la hidranti de incendiu
exteriori si interiori conform normelor in vigoare (Ordin nr 14612013 ) - 5 exteriori, 27 interiori

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata la instalatia de pompare
apa destinata stingerii incendiului conform normelor in vigoare (Ordin nr.14612013 ) - I buc

Achizitionarea de servicii de verificare si mentenanta autorizata a clapetelor inchidere anti
incendiu de la tubr.rlatura instalatiei de la corpul C - 4 buc.

Achizitionarea de servicii de verivicare mentenantaautorizata Ia stingatoarele de incendiu

- 135 buc.
Serviciile se vor desfasura de la data semnarii contractului in functie de scadente ,

verificari si de situatiile nedorite.

-Se va prezenta of'erta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata
la sistemele de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu (5 buc)

-Se va prezenta oferta tehnico economica pentru verificarea si mentenanta autorizata
la hidranti interiori si exteriori (27 hidranti interiori si 5 exteriori )

-Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata
la instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiilor (statie pompare, pompa
alimentare bazine)

-Se va prezenta oferla tehnico-economica pentru verificarea si mentenanta autorizata
a clapetelor inchidere anti incendiu de la tubulatura de aerisire instalatie corp C.

- Se va prezenta oferta tehnico-economica pentru verificarea, umplerea si mentenanta
autorizata pentru stingatoarele de incendiu - 135 buc.
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2. CERINTE TEHNICE

-verificarea si tnentena ta autorizata la instalatiile de detectie, semnalizare, alarmare incendiLr
-verificarea si metrtenarrta autolizata la hidranti interiori si exteriori
-verificarea si mentenanta autorizata la instalatia de pompare apa pentru stingerea incendiului
-verificarea si metrtetranta autorizata a clapetelor inchidere anti ineendiu tutuiatura instalatie

corp C.
-verificarea si mentenan ta autortzata a stingatoarelor de incendiu.

Societatea ofertanata trebuie sa detina agrementele de la producatorii stingatoarelor aflate in
cadrul institutiei pentru a asigura piese de schimb si agent,i cie stingere conform modelului
certificate: Gefil, Fire Sting, Tehnosting, Vitoria.
Societatea ofertanta trebuie sa detina autolizarea necesara de la iGSU-Centrul National pentru
Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga garna de servicii PSI, ISCIR,
ISO 9001,ISO 14001, TUV, OHSAS 18001

3. CONDITII DE LIVRARE SI TERMBNE DE EXECUTIE _ GARANTII:
Pentru vicii ascunse rezultate din prestarea servicilor , prestatorul raspuncle pe toata
perioada ciclului de utilizare normata (12 luni)
Prestarea seviciilor de verificare' si mentenata la instalatiile de detective, semnalizare si
alarmare incendir,r; hidranti interior si exterior; instalatia de pornpare apa destinata stingerii
incendiilor, a clapetelor de incendiLr si repararii hidrantilor exterior se vor efectua conforrr
normelor in vigoare si ter,meneior stabiiite prin contract.

4. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA :

Receptia lucrarilor se va efectua de catre comisia constituita in IBCV Timisoara.
Receptia lucrarilor la instalatiile de detectie, semnaiizare si alarmare incendiu; hidranti
interiori si exteiiori; instalatia de pompare apa destir,ata stingerii incendiilor, a clapetelor
si hidrantilor exterior se vor face de catre comisia de receptie la tennenele stabilite
contractual.

5. MODALITATI DE PLATA

Preturile vor fi speciflcate in lei si cuprind toate cheltuielile .

Plata se va f-ace in termen de 60 zile de la inregistrarea factr-rrii la achizitor (dupa receptia
cantitativa si calitativa cle 1a sediul achizitorului).
Documentele de piata sunt:

- factura in original
- avizul de expeditie(procesulverbal de predare primire la reparat)
- certificatul de garantie
- PV receptie calitativa si cantitativa, semnat de ambele parti



6, EVALUAREA OFERTELOR

Societatea ofertanta trebuie sa detina autorizarea necesara de la IGSU-Centrul National
pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti pentru intreaga gama de servicii PSI,
ISCIR, ISO 9OOl,ISO I4OO1, TUV. OHSAS I8OOI.

In aceleasi conditii de calitate si timp de executie, pretul cel mai scazut (service, piese de
schimb si rnateriale).

Intocmit
Ing. Ivascu Ion-AlexandruN
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